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Firmengebäude 2015 - 3.OG - 4.OG Büro (rot)

leichte Bauweise

Monatsbilanz Kühlbedarf, Referenzklima

Keine Abluftleuchten
Volumen beheizt, BRI: 3.600,00 m3
Geschoßfläche, BGF: 1.200,00 m2

Graz, 369 m
Heizgradtage HGT (12/20): 3.588 Kd

eta QiQT QV eta eta Qs
kWh kWhkWh-kWhkWh

Q cAußen
°C

Jan. 1,000 786 - -2.6077.804-1,53
Feb. 1,000 1.270 - -2.1626.4700,73

Mär. 1,000 1.932 - -2.0076.0074,81

Apr. 0,995 2.438 - -1.5014.4939,62

Mai 0,949 3.004 - -1.1183.34514,20
Jun. 0,845 2.677 - -7952.37817,33

Jul. 0,728 2.410 - 1.2596521.95019,12

Aug. 0,833 2.408 - 6787052.10918,56
Sep. 0,981 2.194 - -1.0053.00915,03

Okt. 1,000 1.562 - -1.5494.6389,64

Nov. 1,000 812 - -2.0025.9914,16
Dez. 1,000 605 - -2.4447.3160,19

1.936 kWh-22.09518.54655.510
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ArchiPHYSIK 13.0.19 - lizenziert für Markus Dörn 26.11.2015md

g-Wert = 0,58 


